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בקרה שליטה ואיסוף נתוני טמפרטורה במפעל מזון


מערכת הבקרה מבצעת שליטה של טמפרטורה ולחות, ושמירת נתונים היסטוריים. המערכת מאפשרת התראות לערכים חריגים. ההתראות יכולות להיות מקומיות או מרחוק באמצעות הודעות לטלפון נייד.
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מדידת הטמפרטורה והלחות מתבצעת ע"י  סנסורי טמפרטורה ולחות שמשדרים 4-20 ma. 

מקורות האנרגיה  לצורך בקרת הטמפרטורה והלחות יכולים להיות:

גופי חימום חשמליים, חימום ריצפתי בתוך הבטון ע"י מים חמים.

מנורות נל"ג ( נתרן לחץ גבוה ) בהספק של  400 Watt כ"א . 

מזגן בפעולת חימום , מזגן בפעולת קירור.

החלפת אויר ע"י מפוחים  (שישמשו כפיקוד לסף לחות נמוך ע"י הפעלת מערפלים).

הבקרה מתבצעת בהתחשבות באילוצים כלכליים של עלות אנרגיה , למשל ,חימום ייעשה ע"י הפעלת נל"ג בלבד רק מחוץ לשעות הפסגה ( של חברת החשמל ). בשעות פסגה  יופעל המזגן כתחליף זול. 
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תאור של מערכת לדוגמא:

[image: image5.jpg]




מיזוג אויר בקירור
מיזוג אויר בחמום

נל"ג

מפוחים

מים חמים

מערפלים







PC





אולם 1





אולם 2








אולם 3








אולם 4








אולם 5








יציאות להפעלה








בקר טיפוסי  עבור אולם 





לחצן הפעלה








סנסורים למדידת טמפרטורה ולחות


 Temperature & humidity sensors 





לחות חלל








טמפ' חוץ








לחות חוץ





טמפ' בטון
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